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RACCORDEMENT DIRECT

RACCORDEMENT DIRECT

PF2

Type 2
20kA/40kA20kA/40kA

Type 2
600Vdc
PF1

I2 - 25A - 600Vdc
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STG1
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PARTIE DC

I1 - 25A - 600Vdc

PF1
600Vdc
Type 2

20kA/40kA

PARTIE AC

PF1 - TYPE 2

20kA/40kA
Type 2

PF1

Q1 - DPN
1P+N 32A

Q2 - DPN 
1P+N 20A

ID1 - 2P - 40A /30mA - Ai

ONDULEUR

RÉSEAU

Q3 - DPN 
1P+N 06A
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